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修订说明
[bookmark: _Hlk128407352][bookmark: _Hlk128407342]本次局部修订是根据住房和城乡建设部《关于印发2022年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》（建标函〔2022〕21号）的要求，由中国建筑科学研究院有限公司会同有关单位对《农村居住建筑节能设计标准》GB/T 50824—2013进行局部修订。
[bookmark: _Hlk128407408]本次修订的主要内容是：（1）调整了适用范围，增加既有建筑节能改造设计要求；（2）明确温和地区节能设计要求；（3）提升室内计算温度、围护结构热工性能、各类用能系统能效等节能设计指标；（4）增加电加热供暖、户式燃气炉供暖等清洁取暖设计要求，完善供暖系统末端和计量监测节能设计要求；（5）完善照明节能设计要求，提升照明功率密度限制；（6）完善可再生能源建筑利用的设计要求，增加太阳能光伏发电系统和空气源热泵系统设计要求及条文说明。
本规范中下划线表示修改的内容；用黑体字表示的条文为强制性条文，必须严格执行。
本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释（如有强条），由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至中国建筑科学研究院有限公司（地址：北京市北三环东路30号，邮编：100013）。
本次局部修订的主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：
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《农村居住建筑节能设计标准》GB50824—2013
修订对照表
（方框部分为删除内容，下划线部分为增加内容）
	现行《规范》条文
	修订征求意见稿

	[bookmark: _Hlk128410966]1 总则
	1 总则

	1.0.1  为贯彻国家有关节约能源、保护环境的法规和政策，改善农村居住建筑室内热环境，提高能源利用效率，制定本标准。
	1.0.1  为贯彻国家有关节约能源、保护环境的法规和政策，改善农村居住建筑室内热环境，提高能源利用效率，推动可再生能源利用，制定本标准。

	1.0.2  本标准适用于农村新建、改建和扩建的居住建筑节能设计。
	1.0.2  本标准适用于农村新建、改扩建和扩改建的居住建筑节能设计和既有建筑节能改造设计。

	1.0.3  农村居住建筑的节能设计应结合气候条件、农村地区特有的生活模式、经济条件，采用适宜的建筑形式、节能技术措施以及能源利用方式，有效改善室内居住环境，降低常规能源消耗及温室气体的排放。
	1.0.3  农村居住建筑的节能设计应结合气候条件、农村地区特有的生活模式、经济条件，采用适宜的建筑形式、节能技术措施以及能源利用方式，有效改善室内居住环境，降低常规能源消耗及温室气体的排放。当进行节能改造设计时，还应考虑建筑结构安全、改造成本和运行费用。

	[bookmark: _Hlk128411155]2 术语
	2 术语

	2.0.1  围护结构 building envelope
指建筑各面的围挡物，包括墙体、屋顶、门窗、地面等。
	2.0.1  围护结构 building envelope
指建筑物及房间各面的围挡物，包括墙体、屋顶、门窗、地面等。


	
	2.0.8A  太阳得热系数（SHGC） solar heat gain coefficient
通过透光围护结构（门窗）的太阳辐射室内得热量与投射到透光围护结构（门窗）外表面上的太阳辐射量的比值。太阳辐射室内得热量包括太阳辐射通过辐射透射的得热量和太阳辐射被构件吸收再传入室内的得热量两部分。

	3 基本规定
	3 基本规定

	3.0.1  农村居住建筑节能设计应与地区气候相适应，农村地区建筑节能气候分区应符合表3.0.1的规定。
表3.0.1  农村地区建筑节能设计气候分区
	分区名称
	热工分区名称
	气候区划主要
指标
	代表性地区

	Ⅰ
	严寒
地区
	1月平均气温≤-11℃
7月平均气温≤25℃
	漠河、图里河、黑河、嫩江、海拉尔、博克图、新巴尔虎右旗、呼玛、伊春、阿尔山、狮泉河、改则、班戈、那曲、申扎、刚察、玛多、曲麻菜、杂多、达日、托托河、东乌珠穆沁旗、哈尔滨、通河、尚志、牡丹江、泰来、安达、宝清、富锦、海伦、敦化、齐齐哈尔、虎林、鸡西、绥芬河、桦甸、锡林浩特、二连浩特、多伦、富蕴、阿勒泰、丁青、索县、冷湖、都兰、同德、玉树、大柴旦、若尔盖、蔚县、长春、四平、沈阳、呼和浩特、赤峰、达尔罕联合旗、集安、临江、长岭、前郭尔罗斯、延吉、大同、额济纳旗、张掖、乌鲁木齐、塔城、德令哈、格尔木、西宁、克拉玛依、日喀则、隆子、稻城、甘孜、德钦

	Ⅱ
	寒冷
地区
	1月平均气温-11～0℃
7月平均气温18～28℃
	承德、张家口、乐亭、太原、锦州、朝阳、营口、丹东、大连、青岛、潍坊、海阳、日照、菏泽、临沂、离石、卢氏、榆林、延安、兰州、天水、银川、中宁、伊宁、喀什、和田、马尔康、拉萨、昌都、林芝、北京、天津、石家庄、保定、邢台、沧州、济南、德州、定陶、郑州、安阳、徐州、亳州、西安、哈密、库尔勒、吐鲁番、铁干里克、若羌

	Ⅲ
	夏热冬冷地区
	1月平均气温0～10℃
7月平均气温25～30℃
	上海、南京、盐城、泰州、杭州、温州、丽水、舟山、合肥、铜陵、宁德、蚌埠、南昌、赣州、景德镇、吉安、广昌、邵武、三明、驻马店、固始、平顶山、少绕、武汉、沙市、老河口、随州、远安、恩施、长沙、永州、张家界、涟源、韶关、汉中、略阳、山阳、安康 、成都、平武、达州、内江、重庆、桐仁、凯里、桂林、西昌*、酉阳*、贵阳*、遵义*、桐梓*、大理*

	Ⅳ
	夏热冬暖地区
	1月平均气温＞10℃
7月平均气温25～29℃
	福州、泉州、漳州、广州、梅州、汕头、茂名、南宁、梧州、河池、百色、北海、萍乡、元江、景洪、海口、琼中、三亚、台北


注：带*号地区在建筑热工分区中属温和A区，围护结构限值按夏热冬冷地区的相关参数执行。

	3.0.1  农村居住建筑节能设计应与地区气候相适应，农村地区建筑节能气候分区应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176和表3.0.1的规定。
表3.0.1  农村地区建筑节能设计气候分区
	分区名称
	热工分区名称
	气候区划主要
指标
	代表性地区

	Ⅰ
	严寒
地区
	1月平均气温≤-11-10℃
7月平均气温≤25℃

	漠河、图里河、黑河、嫩江、海拉尔、博克图、新巴尔虎右旗、呼玛、伊春、阿尔山、狮泉河、改则、班戈、那曲、申扎、刚察、玛多、曲麻菜、杂多、达日、托托河、东乌珠穆沁旗、哈尔滨、通河、尚志、牡丹江、泰来、安达、宝清、富锦、海伦、敦化、齐齐哈尔、虎林、鸡西、绥芬河、桦甸、锡林浩特、二连浩特、多伦、富蕴、阿勒泰、丁青、索县、冷湖、都兰、同德、玉树、大柴旦、若尔盖、蔚县、丰宁、围场、长春、四平、沈阳、呼和浩特、赤峰、达尔罕联合旗、集安、临江、长岭、前郭尔罗斯、延吉、大同、河曲、额济纳旗、张掖、乌鲁木齐、塔城、德令哈、格尔木、西宁、克拉玛依、日喀则、隆子、稻城、甘孜、色达、德格、潘松、理塘、康定、德钦、马鬃山、酒泉、玉门镇、华家岭、茫崖、冷湖

	Ⅱ
	寒冷
地区
	1月平均气温-11-10～0℃
7月平均气温18～28℃
	承德、张家口、怀来、唐山、乐亭、太原、锦州、朝阳、营口、丹东、大连、青岛、潍坊、海阳、日照、菏泽、临沂、原平、离石、榆社、介休、运城、阳城、卢氏、西安、榆林、延安、宝鸡、敦煌、兰州、天水、银川、中宁、伊宁、喀什、和田、马尔康、拉萨、昌都、林芝、北京、天津、石家庄、保定、邢台、沧州、济南、德州、定陶、郑州、安阳、孟津、西华、徐州、亳州、西安、哈密、库尔勒、吐鲁番、铁干里克、若羌、吉兰泰、临河、盐池、道孚、马尔康、九龙、威宁、毕节、昭通

	Ⅲ
	夏热冬冷地区
	1月平均气温0～10℃
7月平均气温25～30℃
	上海、南京、盐城、泰州、杭州、温州、丽水、舟山、合肥、铜陵、宁德、蚌埠、南昌、赣州、景德镇、吉安、广昌、邵武、三明、驻马店、南阳、信阳、固始、平顶山、少绕、武汉、沙市、老河口、随州、远安、恩施、长沙、永州、张家界、涟源、韶关、汉中、略阳、山阳、安康 、成都、平武、绵阳、雅安、宜宾、南充、泸州、达州、内江、重庆、桐仁、凯里、桂林、思南、三穗、罗甸、榕江西昌*、酉阳*、贵阳*、遵义*、桐梓*、大理*、武夷山市、浦城、福鼎、南平、长汀、永安、蒙山

	Ⅳ
	夏热冬暖地区
	1月平均气温＞10℃
7月平均气温25～29℃
	福州、泉州、漳州、广州、梅州、汕头、茂名、南宁、梧州、河池、百色、北海、萍乡、元江、景洪、海口、琼中、三亚、台北、元谋、勐腊、漳平、平潭、厦门、连平、河源、深圳、汕尾、湛江、阳江、柳州、那坡、钦州、东方、儋州

	V
	温和地区
	1月平均气温0～13℃
7月平均气温18～25℃
	温和A区：西昌、酉阳、贵阳、桐梓、大理、会理、兴义、独山、昆明、丽江、会泽、腾冲、保山、楚雄、沾益、泸西、广南

	
	
	
	温和B区：瑞丽、耿马、临沧、澜沧、思茅、江城、蒙自


注：带*号地区在建筑热工分区中属温和A区，围护结构限值按夏热冬冷地区的相关参数执行。

	3.0.2  严寒和寒冷地区农村居住建筑的卧室、起居室等主要功能房间，节能计算冬季室内热环境参数的选取应符合下列规定： 
    1  室内计算温度应取14℃；
2  计算换气次数应取0.5 h-1。
	3.0.2  严寒和寒冷地区农村居住建筑的卧室、起居室等主要功能房间，节能计算冬季室内热环境参数的选取应符合下列规定： 
    1  室内计算温度应取1418℃；
2  计算换气次数应取0.5 h-1。

	
	3.0.4A  温和A区农村居住建筑的卧室、起居室等主要功能房间，节能计算冬季室内热环境参数的选取应符合下列规定： 
1  室内计算温度应取8℃；
2  计算换气次数应取1 h-1。

	3.0.5  农村居住建筑应充分利用建筑外部环境因素创造适宜的室内环境。
	3.0.5  农村居住建筑应充分利用建筑外部环境因素创造适宜的室内环境。农村居住建筑设计应根据当地气候特征、自然资源和场地条件，充分利用被动式建筑设计降低建筑冷热负荷需求，并应采用清洁能源为建筑提供供暖、空调、生活热水、照明、炊事等用能。

	3.0.7  农村居住建筑节能设计应总结并采用当地有效的保暖降温经验和措施，并应与当地民居建筑设计风格相协调。
	3.0.7  农村居住建筑节能设计应总结并采用当地有效的保暖降温经验和措施，并应充分利用乡土技术和材料，与当地民居建筑设计风格相协调。节能改造后的农村居住建筑应体现乡土建筑特色，并与村落整体风貌相融合。

	
	3.0.8 执行本标准的新建农村居住建筑能耗水平应较《农村居住建筑节能设计标准》GB/T 50824-2013降低30%以上。

	
	3.0.9 执行农村居住建筑节能50%以下标准且改造后能继续使用20年以上的既有建筑应进行节能改造。节能改造后建筑能耗指标应较节能改造前降低30%，改造部分宜满足新建建筑性能要求。

	
	3.0.10 农村居住建筑节能改造应优先进行围护结构节能改造，可同步进行用能系统和可再生能源利用系统改造。

	
	3.0.11  农村居住建筑在满足节能要求的前提下，宜优先采用装配式建筑技术。

	[bookmark: _Toc119425245]4  建筑布局与节能设计
	4  建筑布局与节能设计

	[bookmark: _Toc119425246][bookmark: _Toc308789940][bookmark: _Toc311459954][bookmark: _Toc307301156][bookmark: _Toc300845627][bookmark: _Toc308019509][bookmark: _Toc303242465]4.1  一般规定
	4.1  一般规定

	4.1.1  农村居住建筑的选址与布置应根据不同的气候区进行选择。严寒和寒冷地区应有利于冬季日照和冬季防风，并应有利于夏季通风；夏热冬冷地区应有利于夏季通风，并应兼顾冬季防风；夏热冬暖地区应有利于自然通风和夏季遮阳。
	4.1.1  农村居住建筑的选址与布置应根据不同的气候区进行选择。严寒和寒冷地区应有利于冬季日照和冬季防风，并应有利于夏季通风；夏热冬冷和温和地区应有利于夏季通风，并应兼顾冬季防风和夏季遮阳；夏热冬暖地区应有利于自然通风和夏季遮阳。

	4.1.3  农村居住建筑宜采用被动式太阳房满足冬季供暖需求。
	4.1.3  农村居住建筑宜采用被动式太阳房满足冬季供暖需求。被动式太阳房宜设置在建筑南侧，与门斗、走廊、阳台、温室、起居室、卧室等功能空间结合设计。

	
	4.1.3A  采用可再生能源系统的新建农村居住建筑应进行可再生能源系统与建筑的一体化设计，可再生能源系统应与建筑同步设计、同步施工、同步验收。既有建筑进行节能改造时，宜采用可再生能源系统一体化改造方案，改造前应进行结构安全评估，并兼顾建筑外观风貌。可再生能源系统一体化改造宜与既有农村居住建筑的功能、安全、风貌等改造工程同期进行。

	[bookmark: _Toc119425247]4.2  选址与布局
	4.2  选址与布局

	4.2.4  农村居住建筑建造在山坡上时，应根据地形依山势而建，不宜进行过多地挖土填方。
	4.2.4  农村居住建筑建造在山坡上时，应根据地形依山势而建，不宜进行过多地挖土填方，选址宜避开背阴的北坡地段。

	[bookmark: _Toc308789942][bookmark: _Toc303242467][bookmark: _Toc300845629][bookmark: _Toc307301158][bookmark: _Toc119425248][bookmark: _Toc308019511][bookmark: _Toc311459956]4.3  平立面设计
	4.3  平立面设计

	4.3.1  严寒和寒冷地区农村居住建筑的体形宜简单、规整，平立面不宜出现过多的局部凸出或凹进的部位。开口部位设计应避开当地冬季的主导风向。
	4.3.1  严寒和寒冷地区农村居住建筑的体形宜简单、规整，平立面不宜出现过多的局部凸出或凹进的部位。严寒地区农村居住建筑的体形系数不应超过0.55，寒冷地区农村居住建筑的体形系数不应超过0.57。开口部位设计应避开当地冬季的主导风向。

	4.3.2  夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区农村居住建筑的体形宜错落、丰富，并宜有利于夏季遮阳及自然通风。开口部位设计应利用当地夏季主导风向，并宜有利于自然通风。

	4.3.2  夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区农村居住建筑的体形宜错落、丰富，并宜有利于夏季遮阳及自然通风。夏热冬冷A区和温和A区农村居住建筑的体形系数不应超过0.6。开口部位设计应利用当地夏季主导风向，并宜有利于自然通风。

	4.3.6  严寒和寒冷地区农村居住建筑的外窗面积不应过大，南向宜采用大窗，北向宜采用小窗，窗墙面积比限值宜符合表4.3.6的规定。
表4.3.6  严寒和寒冷地区农村居住建筑的窗墙面积比限值
	朝    向
	窗墙面积比

	
	严寒地区
	寒冷地区

	北
	≤0.25
	≤0.30

	东 、西
	≤0.30
	≤0.35

	南
	≤0.40
	≤0.45



	4.3.6  严寒和寒冷地区农村居住建筑的外窗面积不应过大，南向宜采用大窗，北向宜采用小窗，窗墙面积比限值宜符合表4.3.6的规定。
表4.3.6  严寒和寒冷地区农村居住建筑的窗墙面积比限值
	朝    向
	窗墙面积比

	
	严寒地区
	寒冷地区
	夏热冬冷地区
	夏热冬暖地区
	温和A区

	北
	≤0.25
	≤0.30
	≤0.40
	≤0.40
	≤0.40

	东 、西
	≤0.30
	≤0.35
	≤0.35
	≤0.30
	≤0.35

	南
	≤0.40
	≤0.45
	≤0.45
	≤0.40
	≤0.50




	4.3.9  农村居住建筑外窗的可开启面积应有利于室内通风换气。严寒和寒冷地区农村居住建筑外窗的可开启面积不应小于外窗面积的25%；夏热冬冷和夏热冬暖地区、温和B区农村居住建筑外窗的可开启面积不应小于外窗面积的30%。

	4.3.9  农村居住建筑外窗的可开启面积应有利于室内通风换气。严寒和寒冷地区农村居住建筑外窗的可开启面积不应小于外窗面积的25%；夏热冬冷地区、温和A区农村居住建筑外窗的可开启面积不应小于房间地面面积的5％或外窗面积的30%，和夏热冬暖地区、温和B区农村居住建筑外窗的可开启面积不应小于房间地面面积的10％或外窗面积的45％外窗面积的30%。

	4.4.9  被动式太阳房应根据房间的使用性质选择适宜的集热方式。以白天使用为主的房间，宜采用直接受益式或附加阳光间式[图4.4.9（a）和图4.4.9（b）]；以夜间使用为主的房间，宜采用具有较大蓄热能力的集热蓄热墙式[图4.4.9（c）]。
[image: ](a) 直接受益式  b） 附加阳光间式        （c） 集热蓄热墙式
图4.4.9 被动式太阳房示意

	4.4.9  被动式太阳房应根据房间的使用性质选择适宜的集热方式。以白天使用为主的房间，宜采用直接受益式或附加阳光间式[图4.4.9（a）和图4.4.9（b）]；以夜间使用为主的房间，宜采用具有较大蓄热能力的集热蓄热墙式[图4.4.9（c）]。
[image: ]
图4.4.9 被动式太阳房示意

	[bookmark: _Toc157398244][bookmark: _Toc157504429][bookmark: _Toc157504499]4.4.12  太阳房的设计应符合下列规定：
[bookmark: _Toc157398239][bookmark: _Toc157504424][bookmark: _Toc157504494]1  集热蓄热墙应采用吸收率高、耐久性强的吸热外饰材料。透光罩的透光材料与保温装置、边框构造应便于清洗和维修；
[bookmark: _Toc157398240][bookmark: _Toc157504495][bookmark: _Toc157504425][bookmark: _Toc157398241]2  集热蓄热墙宜设置通风口。通风口的位置应保证气流通畅，并应便于日常维修与管理；通风口处宜设置止回风阀并采取保温措施；
[bookmark: _Toc157504427][bookmark: _Toc157504497][bookmark: _Toc157398242]3  集热蓄热墙体应有较大的热容量和导热系数；
[bookmark: _Toc157504498][bookmark: _Toc157504428][bookmark: _Toc157398243]4  严寒地区宜选用双层玻璃，寒冷地区可选用单层玻璃。
	4.4.12  集热蓄热式太阳房的设计应符合下列规定：
1  集热蓄热墙体应采用有较大热容量和导热系数的材料，应采用吸收率高、耐久性强的吸热外饰材料。透光罩的透光材料与保温装置、边框构造应便于清洗和维修；
2  集热蓄热墙集热蓄热式太阳房宜设置通风口。通风口的位置应保证气流通畅，并应便于日常维修与管理；通风口处宜设置止回风阀并采取保温措施；
3  集热蓄热墙体应有较大的热容量和导热系数；
43  严寒地区宜选用双层玻璃，寒冷地区可选用单层玻璃。

	4.4.13  被动式太阳房蓄热体面积应为集热面积的3倍以上，蓄热体的设计应符合下列规定：
[bookmark: _Toc157504504][bookmark: _Toc157398249][bookmark: _Toc157504434]1  宜利用建筑结构构件设置蓄热体。蓄热体宜直接接收阳光照射；
2  应采用成本低、比热容大，性能稳定、无毒、无害，吸热放热快的蓄热材料；
[bookmark: _Toc157398250][bookmark: _Toc157504435][bookmark: _Toc157504505]3  蓄热地面、墙面不宜铺设地毯、挂毯等隔热材料；
[bookmark: _Toc157504436][bookmark: _Toc157398251][bookmark: _Toc157504506]4  有条件时宜设置专用的水墙或相变材料蓄热。
	4.4.13  被动式太阳房应设置蓄热体，蓄热体面积应为集热面积的3倍以上，蓄热体的设计应符合下列规定：
1  宜利用建筑结构构件设置蓄热体。蓄热体宜直接接收阳光照射；
2  应采用成本低、比热容大，性能稳定、无毒、无害，吸热放热快的蓄热材料；
3  蓄热地面、墙面不宜铺设地毯、挂毯等隔热材料；
4  有条件时宜设置专用的水墙或相变材料蓄热。

	4.4.14  被动式太阳房南向玻璃窗的开窗面积，应保证在冬季通过窗户的太阳得热量大于通过窗户向外散发的热损失。南向窗墙面积比及对应的外窗传热系数限值宜根据不同集热方式，按表4.4.14选取。当不符合表4.4.14中限值规定时，宜进行节能性能计算确定。 
表4.4.14  被动太阳房南向开窗面积大小及外窗的传热系数限值
	集热方式
	冬季日照率ρs
	南向窗墙面积比限值
	外窗传热系数限值
W/（m2·K）

	直接受益式
	ρs≥0.7
	≥0.5
	≤2.5

	
	0.7＞ρs≥0.55
	≥0.55
	≤2.5

	集热蓄热墙式
	ρs≥0.7
	—
	≤6.0

	
	0.7＞ρs≥0.55
	
	

	附加阳光间式
	ρs≥0.7
	≥0.6
	≤4.7

	
	0.7＞ρs≥0.55
	≥0.7
	≤4.7



	4.4.14  被动式太阳房南向玻璃窗的开窗面积，应保证在冬季通过窗户的太阳得热量大于通过窗户向外散发的热损失。南向窗墙面积比及对应的外窗传热系数限值宜根据不同集热方式，按表4.4.14选取。当不符合表4.4.14中限值规定时，宜进行节能性能计算确定。 
表4.4.14  被动太阳房南向开窗面积大小及外窗的传热系数限值
	集热方式
	冬季日照率ρs
	南向窗墙面积比限值
	外窗传热系数限值
W/（m2·K）

	直接受益式
	ρs≥0.7
	≥0.5
	≤2.5

	
	0.7＞ρs≥0.55
	≥0.55
	≤2.5

	集热蓄热墙式
	ρs≥0.7
	—
	≤6.0

	
	0.7＞ρs≥0.55
	
	

	附加阳光间式
	ρs≥0.7
	≥0.6
	≤4.7

	
	0.7＞ρs≥0.55
	≥0.7
	≤4.7




	[bookmark: _Toc308789944][bookmark: _Toc119425250][bookmark: _Toc311459958]5  围护结构保温隔热
	5  围护结构保温隔热

	[bookmark: _Toc311459959][bookmark: _Toc119425251][bookmark: _Toc308019514][bookmark: _Toc300845632][bookmark: _Toc307301161][bookmark: _Toc308789945]5.1  一般规定
	5.1  一般规定

	5.1.1  严寒和寒冷地区农村居住建筑宜采用保温性能好的围护结构构造形式；夏热冬冷和夏热冬暖地区农村居住建筑宜采用隔热性能好的重质围护结构构造形式。

	5.1.1严寒和寒冷地区农村居住建筑宜应采用保温性能好的围护结构构造形式；夏热冬冷和夏热冬暖地区农村居住建筑宜应采用隔热性能好的重质围护结构构造形式；采暖与非采暖房间的隔墙应按外围护结构要求进行设计。

	5.1.3  严寒和寒冷地区农村居住建筑的围护结构，应采取下列节能技术措施：
1 应采用有附加保温层的外墙或自保温外墙； 
2 屋面应设置保温层；
3 应选择保温性能和密封性能好的门、窗；
4 地面宜设置保温层。

	5.1.3  严寒和寒冷地区农村居住建筑的围护结构，应采取下列节能技术措施：
1 应采用有附加保温层的外墙或自保温外墙；宜采用保温与结构一体化外墙；
2 屋面应设置保温层；
3 应选择保温性能和密封性能好的外门、外窗；
4 地面宜应设置保温层。

	
	5.1.5  农村居住建筑围护结构改造宜整体实施，在满足节能改造目标的前提下，可对外墙、屋面和外窗进行局部改造，可进行结构加固与节能改造一体化的设计。

	
	5.1.6 农村居住建筑节能改造后，围护结构内表面不应出现结露、发霉等现象。

	[bookmark: _Toc311459960][bookmark: _Toc119425252][bookmark: _Toc308789946][bookmark: _Toc300845633][bookmark: _Toc307301162][bookmark: _Toc308019515]5.2  围护结构热工性能
	5.2  围护结构热工性能

	5.2.1  严寒和寒冷地区农村居住建筑围护结构的传热系数，不应大于表5.2.1中的规定限值。
表5.2.1 严寒和寒冷地区农村居住建筑围护结构传热系数限值
	建筑气候区
	围护结构部位的传热系数K[W/(m2·K)]

	
	外墙
	屋面
	吊顶
	外窗
	外门

	
	
	
	
	南向
	其它向
	

	严寒地区
	0.50 
	0.40 
	—
	2.2 
	2.0
	2.0 

	
	
	—
	0.45 
	
	
	

	寒冷地区
	0.65 
	0.50 
	—
	2.8
	2.5 
	2.5 



	5.2.1  严寒和寒冷地区新建农村居住建筑围护结构的传热系数，不应大于表5.2.1中的规定限值。
表5.2.1 严寒和寒冷地区农村居住建筑围护结构传热系数限值
	建筑气候区
	
	围护结构部位的传热系数K[W/(m2·K)]

	
	外墙（架空或外挑楼板）
	屋面
	吊顶
	外窗
	外门

	
	
	
	
	南向
	其它向
	

	严寒地区
	0.50 0.30
	0.40 0.25
	—
	2.2 2.0
	2.0
	2.0

	
	
	—
	0.45
	
	
	

	寒冷地区
	0.65 0.45
	0.50 0.30
	—
	2.8 2.5
	2.5
	2.5




	5.2.2  夏热冬冷和、夏热冬暖地区农村居住建筑围护结构的传热系数、热惰性指标及遮阳系数，宜符合表5.2.2的规定。
表5.2.2  夏热冬冷和、夏热冬暖地区围护结构传热系数、热惰性指标
及遮阳系数的限值
	建筑气候分区
	围护结构部位的传热系数K[ W/(m2·K)]、热惰性指标D及遮阳系数SC

	
	外墙
	屋面
	户门
	外窗

	
	
	
	
	卧室、起居室
	厨房、卫生间、储藏间

	夏热冬冷地区
	K≤1.8，D≥2.5
K≤1.5，D＜2.5
	K≤1.0，D≥2.5
K≤0.8，D＜2.5
	K≤3.0
	K≤3.2
	K≤4.7

	夏热冬暖地区
	K≤2.0，D≥2.5
K≤1.2，D＜2.5
	K≤1.0，D≥2.5
K≤0.8，D＜2.5
	—
	K≤4.0
SHGCSC≤0.5
	—



	5.2.2  夏热冬冷和、夏热冬暖和温和A地区新建农村居住建筑围护结构的传热系数、热惰性指标及太阳得热系数SHGC遮阳系数，宜符合表5.2.2的规定。
表5.2.2  夏热冬冷和、夏热冬暖和温和A地区围护结构传热系数、热惰性指标
及遮阳系数及太阳得热系数SHGC的限值
	建筑气候分区
	围护结构部位的传热系数K[ W/(m2·K)]、热惰性指标D及遮阳系数SC太阳得热系数SHGC

	
	外墙
	屋面
	户门
	外窗

	
	
	
	
	卧室、起居室
	厨房、卫生间、储藏间

	夏热冬冷A地区
	K≤1.81.2，D≥2.5
K≤1.51.0，D＜2.5
	K≤1.00.7，D≥2.5
K≤0.80.5，D＜2.5
	K≤3.0
2.8
	K≤3.22.5
	K≤4.73.2

	夏热冬冷B区
	
	
	
	K≤3.22.5
SHGC≤0.55
	

	夏热冬暖地区
	K≤2.01.5，D≥2.5
K≤1.21.0，D＜2.5
	K≤1.00.8，D≥2.5
K≤0.80.6，D＜2.5
	—
	K≤4.03.2
SHGCSC≤0.50.35
	—

	温和A区
	K≤1.2，D≥2.5
K≤1.0，D＜2.5
	K≤0.7，D≥2.5
K≤0.5，D＜2.5
	K≤2.8
	K≤2.5
	K≤3.2




	[bookmark: _Toc119425253]5.3  外墙
	5.3  外墙

	
	5.3.7  当进行外墙节能改造时，应符合下列规定：
1  宜选用外墙外保温构造；
2  当需要保留建筑外立面或者外保温施工困难时，可选用外墙内保温构造。

	
	5.3.8 外墙节能改造应满足下列要求：
1 采用外墙外保温做法时，墙体与屋面、门窗、地面的交接位置，以及墙面雨水管、电表箱、燃气管道等位置应进行节点保温和防水构造设计；
2 采用外墙内保温做法时，应防止结露，并对混凝土梁、柱等热桥部位进行结露验算；
3 仅对首层外墙改造时，首层与首层以上交接的外墙部分应做防火防水处理，首层以上的外墙部分应进行外立面处理；
4 南向外墙改造宜进行被动式太阳能房设计。

	[bookmark: _Toc308789948][bookmark: _Toc308019517][bookmark: _Toc311459962][bookmark: _Toc119425254][bookmark: _Toc307301164][bookmark: _Toc300845635]5.4  门窗
	5.4  门窗

	5.4.1  农村居住建筑应选用保温性能和密闭性能好的门窗，不宜采用推拉窗，外门、外窗的气密性等级不应低于现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106规定的4级。
	5.4.1  农村居住建筑应选用保温性能和密闭性能好的门窗，不宜采用推拉窗，外门、外窗的气密性等级不应低于现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433规定的4级。

	
	5.4.5 严寒和寒冷地区外窗节能改造，可根据具体情况选择下列技术措施：
1当原有外窗较好，且窗台空间允许时，可增加一樘新窗，两层窗户的间距不应小于100mm；
2当原有外窗较好，窗台空间不允许时，可在内侧增加一层保温窗帘，保温窗帘应易开启和易关闭；边框可选用塑料或铝合金，边框周边应密封良好；
3原有外窗没有维修价值时，应更换为传热系数较小、气密性良好的中空玻璃平开窗；
4门窗框与墙体之间的缝隙应封堵填实；
5户外连廊宜采用单层玻璃窗在外部进行封闭，封闭部分内的外墙可不做保温处理。

	
	5.4.6 严寒和寒冷地区单层外门节能改造可采取更换为保温门、加保温门帘、设置门斗等措施。

	
	5.4.7夏热冬暖、夏热冬冷和温和A区外窗进行遮阳节能改造时，宜采用外遮阳措施。增设外遮阳时，应对增设结构的安全性进行核验。

	[bookmark: _Toc300845636][bookmark: _Toc311459963][bookmark: _Toc308019518][bookmark: _Toc308789949][bookmark: _Toc119425255]5.5  屋面
	5.5  屋面

	5.5.3  夏热冬冷和夏热冬暖地区农村居住建筑的屋面保温构造形式和保温材料厚度，可按本标准表A.0.7选用。
	5.5.3  夏热冬冷和、夏热冬暖和温和A地区农村居住建筑的屋面保温构造形式和保温材料厚度，可按本标准表A.0.7选用。

	5.5.4  夏热冬冷和夏热冬暖地区农村居住建筑的屋面可采用种植屋面，种植屋面应符合现行行业标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155的有关规定。
	5.5.4  夏热冬冷和、夏热冬暖和温和A地区农村居住建筑的屋面可采用种植屋面，种植屋面应符合现行行业标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155的有关规定。

	
	5.5.5  对平屋面进行节能改造时，可选择下列技术措施：
1  可增设室内吊顶，并敷设一定厚度的轻质保温材料；
2  平屋面表面平整、无渗漏时，可在原屋面上增设保温层和保护层，形成倒置式屋面，改造部位应符合现行行业标准《倒置式屋面工程技术规程》JGJ 230的有关规定。

	
	5.5.6  对坡屋面进行节能改造时，应选择下列技术措施：
1  优先增设室内吊顶，并敷设一定厚度的轻质保温材料；
2  在原屋面上增设保温层和保护层。
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	5.6  地面

	5.6.1  严寒地区农村居住建筑的地面宜设保温层，外墙在室内地坪以下的垂直墙面应增设保温层。地面保温层下方应设置防潮层。
	5.6.1  严寒地区农村居住建筑的地面宜应设保温层，寒冷地区宜设保温层，且其热阻不应小于0.91 (m2·K/W)，外墙在室内地坪以下的垂直墙面应增设保温层。地面保温层下方应设置防潮层。

	
	5.6.1A  严寒和寒冷地区卧室、起居室宜采用建筑蓄热地面。

	5.6.2  夏热冬冷和夏热冬暖地区地面宜做防潮处理，也可采取地表面采用蓄热系数小的材料或采用带有微孔的面层材料等防潮措施。
	5.6.2 夏热冬冷和、夏热冬暖和温和A地区地面宜做防潮处理，也可采取地表面采用蓄热系数小的材料或采用带有微孔的面层材料等防潮措施。

	[bookmark: _Toc311459965][bookmark: _Toc119425257]6  供暖通风系统
	6  供暖通风系统
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	6.1  一般规定

	6.1.1  农村居住建筑供暖设计应与建筑设计同步进行，应结合建筑平面和结构，对灶、烟道、烟囱、供暖设施等进行综合布置。
	6.1.1  农村居住建筑供暖系统设计应与建筑设计同步进行，应结合建筑平面和结构，对灶、烟道、烟囱、供暖设施等进行综合布置。

	
	6.1.1A 农村居住建筑应根据不同地区的气候特征、能源资源条件、经济发展水平，并应分析投资成本和运行费用后，选择适宜的清洁供暖方式和通风降温方式。

	6.1.2  严寒和寒冷地区农村居住建筑应根据房间耗热量、供暖需求特点、居民生活习惯以及当地资源条件，合理选用火炕、火墙火炉、热水供暖系统、等一种或多种供暖方式，并宜利用生物质燃料。夏热冬冷地区、温和地区农村居住建筑宜采用局部供暖设施。
	6.1.2 严寒和寒冷地区农村居住建筑应根据房间耗热量、供暖需求特点、居民生活习惯以及当地资源条件，合理选用空气源热泵、生物质燃料、太阳能热水供暖、电加热供暖、户式燃气炉、火炕、火墙火炉、热水供暖系统、等一种或多种供暖方式，且宜兼顾炊事用能需求，并宜应优先利用可再生能源生物质燃料供暖。夏热冬冷地区、温和A区农村居住建筑宜采用局部供暖设施。

	
	6.1.2A 农村居住建筑宜采用分散式供暖方式，当采用集中供暖方式时，应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。

	
	6.1.2B 供暖系统末端应结合房间耗热量、供暖需求特点及当地居民用能习惯等，选用散热器、低温热水地面辐射、风机盘管和火炕火墙等一种或多种供暖末端形式。末端系统设计应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。

	6.1.4  供暖用燃烧器具应符合国家现行相关产品标准的规定，烟气流通设施应进行气密性设计处理。
	6.1.4 供暖设备和产品用燃烧器具应符合国家现行相关产品标准的规定，宜选用二级能效及以上产品。烟气流通设施应进行气密性设计处理。

	
	6.1.5 清洁供暖系统宜配备能源计量、监测和控制系统，并应合理设置运行控制策略。

	6.2  火炕与火墙
	6.2  火炕与火墙

	6.2.3  火炕炕体设计应符合下列规定：
1  火炕内部烟道应遵循“前引后导”的布置原则。热源强度大、持续时间长的炕体宜采用花洞式烟道；热源强度小、持续时间短的炕体宜采用设后分烟板的简单直洞烟道；
2  烟气入口的喉眼处宜设置火舌，不宜设置落灰膛；
3  烟道高度宜为180mm～400mm，且坡度不应小于5‰；进烟口上檐宜低于炕面板下表面50mm～100mm；
4  炕面应平整，抹面层炕头宜比炕梢厚，中部宜比里外厚；
5  炕体应进行气密性处理。
	6.2.3  火炕炕体设计应符合下列规定：
1  火炕内部烟道应遵循“前引后导”的布置原则。热源强度大、持续时间长的炕体宜采用花洞式烟道；热源强度小、持续时间短的炕体宜采用设后分烟板的简单直洞烟道；
2  烟气入口的喉眼处宜设置火舌或烟气导流余热回收装置，不宜设置落灰膛；
3  烟道高度宜为180mm～400mm，且坡度不应小于5‰；进烟口上檐宜低于炕面板下表面50mm～100mm；
4  炕面应平整，抹面层炕头宜比炕梢厚，中部宜比里外厚；
5  炕体应进行气密性处理。

	6.2.7  火墙式火炕的构造和节能设计应符合下列规定：
    1  火墙燃烧室净高宜为300mm～400mm，燃烧室与炕面中间应设50mm～100mm空气夹层。内部的侧壁宜设连通炕内的通气孔；
2  火墙和火炕宜共用烟囱排烟。
	6.2.7  火墙式火炕的构造和节能设计应符合下列规定：
    1  火墙燃烧室净高宜为300mm～400mm，燃烧室与炕面中间应设50mm～100mm空气夹层。内部的侧壁宜设连通炕内的通气孔；
2  火墙和火炕宜共用烟囱排烟。
3 火墙式火炕燃烧室正上方可设置集热器，作为热水供暖系统热源。

	
	6.2A  空气源热泵系统

	
	6.2A.1  农村居住建筑宜采用户式空气源热泵供暖系统，空气源热泵供暖系统热源可采用热水机组或热风机组。空气源热泵供暖系统连续供暖时热源宜选用热水机组，间歇供暖时宜选用热风机组。

	
	6.2A.2  采用空气源热泵机组供暖时，冬季设计工况状态下热泵机组制热性能系数（COP）不应小于表6.2A.2规定的数值。
表6.2A.2  空气源热泵设计工况制热性能系数（COP）
	机组类型
	严寒地区
	寒冷地区

	冷热风机组
	1.8
	2.2

	冷热水机组
	2.0
	2.4




	
	6.2A.3 当室外计算温度低于空气源热泵机组平衡点温度时，应设置辅助热源。辅助热源的选择应考虑不同辅助热源与空气源热泵联合供暖的可靠性、经济性和环保性。

	
	6.2A.4  空气源热泵热水供暖系统的供/回水温度设计参数宜采用表6.2A.4推荐值。严寒地区及寒冷地区空气源热泵供暖系统室内末端宜采用低温辐射供暖末端。
表6.2A.4  不同气候区空气源热泵热水供暖系统供/回水温度设计参数推荐值
	气候区
	严寒地区
	寒冷地区
	夏热冬冷地区

	设计供/回水温度
	38℃/33℃
	41℃/36℃
	45℃/40℃




	
	6.2A.5 空气源热泵类产品的选用及能效要求应符合下列规定： 
1 房间空调器应满足现行国家标准《房间空调器》GB/T 7725的有关规定；
2 多联机系统应满足现行国家标准《多联式空调（热泵）机组》GB/T 18837的有关规定；
3 热泵热水机应满足现行国家标准《家用和类似用途热泵热水器》GB/T 23137的有关规定；
4 环境温度不低于-25℃制冷量不大于35kW制取热（冷）水机组应满足现行国家标准《低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》GB/T 25127.2的有关规定；
5 环境温度不低于-25℃制冷量不大于14kW的分体式空气源热泵热风机应满足现行行业标准《低环境温度空气源热泵热风机》JB/T 13573的有关规定。

	8.4  地热能利用
	6.2B  地源热泵供暖

	8.4.1  有条件时，寒冷地区或夏热冬冷地区农村居住建筑可采用地源热泵系统进行供暖空调或地热直接供暖。
	6.2B.1  有条件时，寒冷地区或夏热冬冷地区农村居住建筑可采用地源热泵系统进行供暖空调或地热直接供暖。

	
	6.2B.2  地热能利用方式的选择，应根据当地气候、资源条件、水资源、地矿和环境保护政策、系统能效以及农户对设备投资运行费用的承担能力等因素综合确定。

	8.4.2  采用较大规模的地源热泵系统时，应符合现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的相关规定。
	6.2B.3  采用较大规模的地源热泵系统时，应符合现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的相关规定；地源热泵机组应符合现行国家标准《水（地）源热泵机组》GB/T 19409的有关规定。

	8.4.3 采用地埋管地源热泵系统时，冬季地埋管换热器进口水温宜高于4℃；地埋管宜采用聚乙烯管（PE80或PE40）或聚丁烯管（PB）。
	6.2B.4  采用地埋管地源热泵系统时，冬季地埋管换热器进口水温宜高于4℃；地埋管宜采用聚乙烯管（PE80或PE40）或聚丁烯管（PB）。

	8.3  生物质能利用
	6.2C  生物质能供暖

	8.3.1  在具备生物质转换技术条件的地区，宜采用生物质转换技术将生物质资源转化为清洁、便利的燃料后加以使用。
	6.2C.1在具备生物质转换技术条件较为丰富的地区，宜采用生物质转换技术将生物质资源转化为清洁、便利的燃料后加以使用。

	
	6.2C.2  生物质能利用方式的选择，应根据所在地区生物质资源条件、气候条件、投资规模等因素综合确定。

	8.3.2  沼气利用应符合下列规定：
1  应确保整套系统的气密性；
2  应选取沼气专用灶具，沼气灶具及零部件质量应符合国家现行有关沼气灶具及零部件标准的规定；
3  沼气管道施工安装、试压、验收应符合现行国家标准《农村家用沼气管路施工安装操作规程》GB 7637的有关规定；
4  沼气管道上的开关阀应选用气密性能可靠、经久耐用，并通过鉴定的合格产品，且阀孔孔径不应小于5mm；
5  户用沼气池应做好寒冷季节池体的保温增温措施，发酵温度不应低于8℃；
6  规模化沼气工程应对沼气池体进行保温，保温厚度应经过技术经济比较分析后确定。沼气池应采取加热方式维持所需池温。

	8.3.2  沼气利用应符合下列规定：
1  应确保整套系统的气密性；
2  应选取沼气专用灶具，沼气灶具及零部件质量应符合国家现行有关沼气灶具及零部件标准的规定；
3  沼气管道施工安装、试压、验收应符合现行国家标准《农村家用沼气管路施工安装操作规程》GB 7637的有关规定；
4  沼气管道上的开关阀应选用气密性能可靠、经久耐用，并通过鉴定的合格产品，且阀孔孔径不应小于5mm；
5  户用沼气池应做好寒冷季节池体的保温增温措施，发酵温度不应低于8℃；
6  规模化沼气工程应对沼气池体进行保温，保温厚度应经过技术经济比较分析后确定。沼气池应采取加热方式维持所需池温。


	8.3.3  秸秆气化供气系统应符合现行行业标准《秸秆气化供气系统技术条件及验收规范》NY/T 443及《秸秆气化炉质量评价技术规范》NY/T 1417的有关规定。气化机组的气化效率和能量转换率均应大于70%，灶具热效率应大于55%。
	8.3.3  秸秆气化供气系统应符合现行行业标准《秸秆气化供气系统技术条件及验收规范》NY/T 443及《秸秆气化炉质量评价技术规范》NY/T 1417的有关规定。气化机组的气化效率和能量转换率均应大于70%，灶具热效率应大于55%。

	8.3.4  以生物质固体成型燃料方式进行生物质能利用时，应根据燃料规格、燃烧方式及用途等，选用合适的生物质固体成型燃料炉。
	6.2C.3以生物质固体成型燃料方式进行生物质能利用时，应根据燃料规格、燃烧方式及用途等，选用合适的生物质固体成型燃料炉。，生物质固体成型燃料炉具应符合以下规定：
1 宜选用兼顾取暖、炊事和生活热水功能的生物质炉具；
2 宜选用智能型生物质炉具；
3 炉具功率应按照实际用热需求进行选择；   
4 炉具额定工况采暖热效率应不小于70%；
5 炉具污染物排放值不应低于表8.3.4的有关规定；
表8.3.4 大气污染物排放限制
	类型
	颗粒物
（mg/m3）
	一氧化碳
（%）
	二氧化硫
（mg/m3）
	氮氧化物
（mg/m3）
	烟气林格曼黑度
（级）

	限值
	＜50
	＜0.15
	＜30
	＜200
	≤1


6 炉具最大输入电功率不应超过用户最大电容量的50%，并应有安全用电防护措施。电源应有空气开关可单独通断，不得直接连线接。

	
	6.2C.4  果木枝条、玉米芯等块状或者木质余料生物质丰富的条件下，宜选用燃料适配性高的节能型生物质柴灶或炉具。对于有采暖需求的地区，宜搭配采用灶连炕的形式充分利用烟气余热，或采用内置集热器的热水供热功能柴灶炉具。

	
	6.2D  电加热供暖

	
	6.2D.1 对于严寒和寒冷地区农村居住建筑，只有当符合下列条件之一时，应允许采用电直接加热设备作为供暖热源：
1采用燃气、煤、油等燃料受到环保或消防限制，且无法利用热泵供暖的建筑；
2利用可再生能源发电，其发电量能满足自身电加热用电量需求的建筑；
3利用蓄热式电热设备在夜间低谷电进行供暖或蓄热，且不在用电高峰和平段时间启用的建筑；
4电力供应充足，且当地电力政策鼓励用电供暖时。

	
	6.2D.2 电加热供暖系统设置应符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的相关要求。

	
	6.2D.3  为电加热供暖提供电力的电源或变电站设计电力容量，应能满足供暖用电负荷需求。

	
	6.2D.4  蓄热式电加热供暖系统的设计，应根据建筑物供暖需求、用热特点和峰谷电时段进行计算，主要包括以下内容：
1 确定典型日供暖热负荷变化曲线；
2 选取设备形式、运行模式和控制策略；
3 确定设备功率与容量；
4 分析全年运行能耗与经济性。

	
	6.2D.5 全负荷蓄热式系统的设计还应满足以下要求：
1 电加热功率在蓄热时段应能保证完成全部蓄热量存储要求基础上，兼顾供热负荷需求；
2 蓄热设备的热存储量应满足建筑用热量需求，放热功率应满足建筑负荷曲线要求。

	
	6.2D.6 电热供暖设备应满足下列要求：
1 蓄热型电加热装置应满足《供冷供热用蓄能设备技术条件》JG/T 299的要求。
2 电加热锅炉产品性能应符合《电加热锅炉技术条件》JB/T 10393的规定，运行性能应满足《电加热锅炉系统经济运行》GB/T 19065的要求。
3 电采暖散热器应符合《建筑用电采暖散热器》JG/T 236的规定。
4 低温辐射电热膜应符合《低温辐射电热膜》JG/T 286的规定，其应用应满足《低温辐射电热膜供暖系统应用技术规程》JGJ 319的要求。
5 自限温电热片应符合《自限温电热片》GB/T 29470的规定。
6 加热电缆应符合《额定电压300／500V生活设施加热和防结冰用加热电缆》GB/T 20841的规定。
7 电加热型辐射供暖应符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736和《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142的规定。

	
	6.2D.7 电加热锅炉供暖系统效率不应低于90%，当选用相变蓄热设备时，蓄热设备在寿命期内，其效率应无显著降低。

	
	6.2D.8 电热供暖的设备及管道保温应良好保温，保温设计应符合《设备及管道保温设计导则》GB/T 8175的规定。

	
	6.2D.9 电气线路周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。

	
	6.2D.10 电热供暖系统所选用的设备和材料等，应物理化学性能稳定，安全可靠，运行过程中不产生对人体有害的物质。

	
	6.2D.11 布置在同一热力站的电加热锅炉宜采用同一技术形式、同一储热方式。

	
	6.2D.12 系统的设计及设备布置应考虑维修和操作方便，设备与建筑物的净距，应能满足操作要求和电热元件更换要求。

	
	6.2D.13 电热供暖系统应具备温度调节功能，能够分级调温，并具有高温断电保护措施。

	
	6.2D.14 系统的供配电设计应符合《供配电系统设计规范》GB 50052和《低压配电设计规范》GB 50054的有关规定。

	
	6.2D.15 系统的电气设计应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ 16和《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242的有关规定。

	
	6.2D.16 系统用电设备应采取接地和剩余电流保护措施，接地装置应符合《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065的有关规定。

	
	[bookmark: _Toc119425262]6.2E  户式燃气炉供暖

	
	6.2E.1 燃气管网覆盖全面，且燃气供应有保障的乡镇及农村新型社区可采用燃气供暖。

	
	6.2E.2 户式燃气供暖热水炉的选择与布置应符合下列规定： 
1  户式燃气供暖热水炉应符合国家现行标准《燃气采暖热水炉》GB 25034、《燃气取暖器》CJ/T 113、《冷凝式燃气暖浴两用炉》CJ/T 395及《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665的规定；
2  户式燃气供暖热水炉应选用强制给排气式，并应设置在通风良好的厨房或非居住房间内，房间应直接与室外相通，严禁设置在卧室、起居室和浴室等生活房间； 
3  安装户式燃气供暖热水炉的房间净高宜不小于2.2m；
4  户式燃气供暖热水炉与相邻灶具的水平净距应不小于0.3m；
5  户式燃气供暖热水炉布置应留有必要的操作和维修空间，左右两侧应留出不小于50mm的空间，下方应留出不少于200mm空间； 
6  户式燃气供暖热水炉上部不应有明敷的电线和电器设备。

	
	6.2E.3 户式燃气供暖热水炉的附件设置应符合下列规定：
1  设置户式燃气供暖热水炉的房间应设燃气泄漏报警装置和紧急自动切断阀；
2  应具有熄火保护装置和风压即时监测装置，宜配置点火程序控制装置；
3  应设置水压保护装置，应配置安全阀、内置闭式膨胀水箱和水压表；
4  在自来水入口和供暖回水口处必须设置过滤装置。

	
	6.2E.4 户式燃气供暖热水炉排烟管道布置应符合以下规定：
1  排烟管长度应满足安装要求，伸出有效长度不小于100mm；
2  户式燃气供暖热水炉与排烟管连接时，搭接长度应不小于30mm，并应用耐热铝箔胶带密封；
3  排烟管道坡向与应符合产品说明书规定，烟道穿墙孔应密封。

	
	[bookmark: _Hlk127534138]6.2E.5 户式燃气供暖热水炉电气设计应符合以下规定：
1  电源插座应设置在户式燃气供暖热水炉两侧，禁止设置在锅炉下方。
2  电源应为220V、50HZ单相交流电。
3  电源应有良好的接地。
4  电源插头应采用阻燃材料，并应具备相关认证。

	
	6.2E.6 户内给水系统的供水压力应保证户式燃气供暖热水炉的炉前压力大于设备的最低工作压力，并应满足热水供应系统最不利配水点所需的工作压力。

	[bookmark: _Toc308789954][bookmark: _Toc119425260][bookmark: _Toc308019523][bookmark: _Toc311459968]6.3  重力循环热水供暖系统
	6.3  重力循环热水供暖系统户式洁净煤供暖

	6.3.1  农村居住建筑宜采用重力循环散热器热水供暖系统。
	6.3.1  农村居住建筑户式洁净煤供暖宜采用重力循环散热器热水供暖系统。

	6.3.4  供暖炉的选择与布置应符合下列规定： 
1  应采用正规厂家生产的热效率高、环保型铁制炉具； 
2  应根据燃料的类型选择适用的供暖炉类型；
3  供暖炉的炉体应有良好保温；
4  宜选择带排烟热回收装置的燃煤供暖炉排烟温度高时，宜在烟囱下部设置水烟囱等回收排烟余热。
5  供暖炉宜布置在专门锅炉间内，不得布置在卧室或与其相通的房间内；供暖炉设置位置宜低于室内地坪0.2m～0.5m。供暖炉应设置烟道。
	6.3.4  洁净煤供暖炉的选择与布置应符合下列规定： 
1  应采用正规厂家生产的热效率高、环保型铁制炉具应采用列入农村清洁取暖炉具领跑者的相应炉具； 
2  应根据燃料的类型选择适用的供暖炉类型；
3  供暖炉的炉体应有良好保温；
4  宜选择带排烟热回收装置的燃煤供暖炉洁净燃煤供暖炉和生物质锅炉，排烟温度高时，宜在烟囱下部设置水烟囱等回收排烟余热。
5  供暖炉宜布置在专门锅炉间内，不得布置在卧室或与其相通的房间内；供暖炉设置位置宜低于室内地坪0.2m～0.5m。供暖炉应设置烟道。

	6.4  通风与降温
	6.4  通风与降温

	6.4.5  当被动冷却降温方式不能满足室内热环境需求时，可采用电风扇或分体式空调降温。分体式空调设备宜选用高能效产品。
	6.4.5  当被动冷却降温方式不能满足室内热环境需求时，可采用电风扇或分体式空调降温。分体式空调设备宜选用高能效产品除严寒地区外，房间空气调节器能效等级不应低于现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB21455-2019中的3级。

	6.4.6  分体式空调安装应符合下列规定：
1  室内机应靠近室外机的位置安装，并应减少室内明管的长度；
2  室外机安放搁板时，其位置应有利于空调器夏季排放热量，并应防止对室内产生热污染及噪声污染。
	6.4.6  分体式空调房间空气调节器安装应符合下列规定：
1  室内机应靠近室外机的位置安装，并应减少室内明管的长度；
2  室外机安放搁板时，其位置应有利于空调器夏季排放热量，并应防止对室内产生热污染及噪声污染。

	7  照明
	7  照明

	7.0.1  农村居住建筑每户照明功率密度值不宜大于宜符合表7.0.1的规定。当房间的照度值高于或低于表7.0.1规定的照度时，其照明功率密度值应按比例提高或折减。
表7.0.1  每户照明功率密度值
	房间
	照明功率密度[Ｗ／㎡]
	对应照度值[lx]

	起居室
	7
	100

	卧  室
	
	75

	餐  厅
	
	150

	厨  房
	
	100

	卫生间
	
	100



	7.0.1  农村居住建筑每户照明功率密度值不宜大于宜符合表7.0.1的规定。当房间的照度值高于或低于表7.0.1规定的照度标准值一级时，其照明功率密度值应按比例提高或折减。；当房间或空间的室形指数值等于或小于1时，其照明功率密度可增加，但增加值不应超过限制的20%。
表7.0.1  每户照明功率密度值
	房间或场所
	照度标准值[lx]
	照明功率密度[W/m2]

	
	
	现行值
	目标值

	起居室
	100
	≤5.0
	≤4.0

	卧  室
	75
	
	

	餐  厅
	150
	
	

	厨  房
	100
	
	

	卫生间
	100
	
	




	7.0.2  农村居住建筑应选用节能高效光源、高效灯具及其电器附件。

	7.0.2  农村居住建筑应选用节能高效光源、高效灯具及其电器附件。用于农户长期活动或停留场所的一般照明的光源和灯具，一般显色指数不应小于80，LED光源与灯具特殊显色指数R9应大于0，色温不宜高于4000K，光源色容差不应大于5SDCM。

	
	7.0.2A  农村居住建筑应选用节能高效光源和灯具，宜选用LED光源和LED灯具。照明光源、灯具、镇流器或驱动电源、LED控制模块控制装置及配电变压器的能效等级不应低于国家现行相关能效标准的节能评价值或2级。

	7.0.3  农村居住建筑的楼梯间、走道等部位宜采用双控或多控开关。

	7.0.3  农村居住建筑的楼梯间、走道等部位宜采用双控或多控开关。；有条件时，宜能够根据照明需求进行节能控制，采取调光或降低照度的自动控制措施。

	7.0.4  农村居住建筑应按户设置生活电能计量装置，电能计量装置的选取应根据家庭生活用电负荷确定。
	7.0.4  农村居住建筑应按户设置生活电能计量装置和考核照明用电量，电能计量装置的选取和照明智能控制系统的设计应根据家庭生活用电负荷确定。

	7.0.6  无功功率补偿装置宜根据供配电系统的要求设置。

	7.0.6  无功功率补偿装置宜根据供配电系统的要求设置；LED光源和筒灯应符合表7.0.6的规定；LED线形灯具、LED平面灯具及LED高天棚灯具实测功率因数应不小于0.9；直管型荧光灯的功率因数应不低于0.9；紧凑型荧光灯应不低于0.55；金属卤化物灯功率因数应不低于0.85。
表7.0.6 LED光源和筒灯的功率因数
	实测功率（W）
	功率因数

	≤5
	≥0.5

	＞5
	≥0.7




	7.0.8  无电网供电地区的农村居住建筑，有条件时，宜采用太阳能、风能等可再生能源作为照明能源。
	7.0.8  无电网供电地区的农村居住建筑，有条件时，宜采用太阳能、风能等可再生能源作为照明能源。
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	8  可再生能源太阳能利用

	[bookmark: _Toc308019527][bookmark: _Toc267575230][bookmark: _Toc308789958][bookmark: _Toc307301176][bookmark: _Toc300845647][bookmark: _Toc119425266][bookmark: _Toc311459972]8.1  一般规定
	8.1  一般规定

	8.1.1  农村居住建筑利用可再生能源时，应遵循因地制宜、多能互补、综合利用、安全可靠、讲求效益的原则，选择适宜当地经济和资源条件的技术实施。有条件时，农村居住建筑中应采用可再生能源作为供暖、炊事和生活热水用能。
		8.1.1  农村居住建筑利用可再生能源太阳能时，应遵循因地制宜、多能互补、综合利用、安全可靠、讲求效益的原则，选择适宜当地经济和资源条件的技术实施。有条件时，农村居住建筑中应采用可再生能源太阳能作为供暖、炊事和生活热水用能。


	8.1.3  生物质能利用方式的选择，应根据所在地区生物质资源条件、气候条件、投资规模等因素综合确定。
	8.1.3  生物质能利用方式的选择，应根据所在地区生物质资源条件、气候条件、投资规模等因素综合确定。

	8.1.4  地热能利用方式的选择，应根据当地气候、资源条件、水资源和环境保护政策、系统能效以及农户对设备投资运行费用的承担能力等因素综合确定。
	8.1.4  地热能利用方式的选择，应根据当地气候、资源条件、水资源和环境保护政策、系统能效以及农户对设备投资运行费用的承担能力等因素综合确定。

	[bookmark: _Toc267575231][bookmark: _Toc300845648][bookmark: _Toc119425267][bookmark: _Toc308789959][bookmark: _Toc307301177][bookmark: _Toc308019528][bookmark: _Toc303242486][bookmark: _Toc311459973]8.2  太阳能热利用
	8.2  太阳能热利用

	8.2.2   家用太阳能热水系统应符合现行国家标准《家用太阳热水系统技术条件》GB/T 19141的有关规定，并应符合下列规定：
1  宜选用紧凑式直接加热自然循环的家用太阳能热水系统；
2  当选用分离式或间接式家用太阳能热水系统时，应减少集热器与贮热水箱之间的管路长度，并应采取保温措施；
3  当用户无连续供热水要求时，可不设辅助热源；
4  辅助热源宜与供暖或炊事系统相结合。
	8.2.2   家用太阳能热水系统应符合现行国家标准《家用太阳热水系统技术条件》GB/T 19141的有关规定，并应符合下列规定：
1  家用太阳能热水宜选用紧凑式直接加热自然循环的家用太阳能热水系统；
2  当选用分离式或间接式家用太阳能热水系统时，应减少缩短集热器与贮热水箱之间的管路长度，并应采取保温措施；
3  当用户无连续供热水要求时，可不设辅助热源；
4  辅助热源宜与供暖或炊事系统相结合。；
5  当自来水水压不足或不稳定时，宜采用开式太阳能集热系统，并设置回流等冬季防冻措施。

	8.2.3  在太阳能资源较丰富地区，宜采用太阳能热水供热供暖技术或主被动结合的空气供暖技术。
	8.2.3  在太阳能资源较丰富地区，宜采用太阳能热水供热供暖技术或主被动结合的空气供暖技术。当采用水系统时，应考虑合理冬季防冻措施。

	8.2.6  利用太阳能供热供暖时，宜设置其它能源辅助加热设备。
	8.2.6  利用太阳能供热供暖时，宜设置其它能源辅助加热供暖设备。

	 
	8.2A 太阳能光伏发电系统

	
	8.2A.1  在太阳能资源较丰富区且经济能力可承受范围内，宜设置太阳能光伏发电系统，宜优先选用“自发自用，余电上网”的运营模式。

	
	8.2A.2  光伏系统并网时，应符合现行国家标准《光伏系统并网技术要求》GB/T 19939、《光伏发电系统接入配电网特性评价技术规范》GB/T 31999和《分布式电源并网技术要求》GB/T 33593的有关规定。

	
	8.2A.3  光伏发电系统应与新建农宅进行一体化设计、一体化施工、同步验收，并应符合《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368的有关规定。既有建筑增设或改造光伏系统时，应对建筑结构安全性、耐久性和电气安全性进行复核。并应满足屋面防水、防风、防雷、防火和防静电等相关功能和建筑节能要求。

	
	8.2A.4  农村居住建筑太阳能光伏发电系统的安装容量应根据太阳能资源、建筑条件、安装和运输条件、负荷特点，结合储能装置效率、光伏发电系统效率等因素来确定，安装容量宜小于等于30kW，当采用220V单相接入时，每个并网点容量不宜超过8kW。

	
	8.2A.5 太阳能光伏发电系统中主要部件的技术要求应符合国家现行相关标准规定。

	8.3  生物质能利用
	[bookmark: _Toc308789960][bookmark: _Toc119425269][bookmark: _Toc311459974][bookmark: _Toc308019529]8.3  生物质能利用

	8.3.1  在具备生物质转换技术条件的地区，宜采用生物质转换技术将生物质资源转化为清洁、便利的燃料后加以使用。
	8.3.1  在具备生物质转换技术条件的地区，宜采用生物质转换技术将生物质资源转化为清洁、便利的燃料后加以使用。

	8.3.2  沼气利用应符合下列规定：
1  应确保整套系统的气密性；
2  应选取沼气专用灶具，沼气灶具及零部件质量应符合国家现行有关沼气灶具及零部件标准的规定；
3  沼气管道施工安装、试压、验收应符合现行国家标准《农村家用沼气管路施工安装操作规程》GB 7637的有关规定；
4  沼气管道上的开关阀应选用气密性能可靠、经久耐用，并通过鉴定的合格产品，且阀孔孔径不应小于5mm；
5  户用沼气池应做好寒冷季节池体的保温增温措施，发酵温度不应低于8℃；
6  规模化沼气工程应对沼气池体进行保温，保温厚度应经过技术经济比较分析后确定。沼气池应采取加热方式维持所需池温。

	8.3.2  沼气利用应符合下列规定：
1  应确保整套系统的气密性；
2  应选取沼气专用灶具，沼气灶具及零部件质量应符合国家现行有关沼气灶具及零部件标准的规定；
3  沼气管道施工安装、试压、验收应符合现行国家标准《农村家用沼气管路施工安装操作规程》GB 7637的有关规定；
4  沼气管道上的开关阀应选用气密性能可靠、经久耐用，并通过鉴定的合格产品，且阀孔孔径不应小于5mm；
5  户用沼气池应做好寒冷季节池体的保温增温措施，发酵温度不应低于8℃；
6  规模化沼气工程应对沼气池体进行保温，保温厚度应经过技术经济比较分析后确定。沼气池应采取加热方式维持所需池温。


	8.3.3  秸秆气化供气系统应符合现行行业标准《秸秆气化供气系统技术条件及验收规范》NY/T 443及《秸秆气化炉质量评价技术规范》NY/T 1417的有关规定。气化机组的气化效率和能量转换率均应大于70%，灶具热效率应大于55%。
	8.3.3 秸秆气化供气系统应符合现行行业标准《秸秆气化供气系统技术条件及验收规范》NY/T 443及《秸秆气化炉质量评价技术规范》NY/T 1417的有关规定。气化机组的气化效率和能量转换率均应大于70%，灶具热效率应大于55%。

	8.3.4  以生物质固体成型燃料方式进行生物质能利用时，应根据燃料规格、燃烧方式及用途等，选用合适的生物质固体成型燃料炉。
	8.3.4  以生物质固体成型燃料方式进行生物质能利用时，应根据燃料规格、燃烧方式及用途等，选用合适的生物质固体成型燃料炉。

	8.4  地热能利用
	[bookmark: _Toc119425270][bookmark: _Toc311459975]8.4  地热能利用

	8.4.1  有条件时，寒冷地区或夏热冬冷地区农村居住建筑可采用地源热泵系统进行供暖空调。
	8.4.1  有条件时，寒冷地区或夏热冬冷地区农村居住建筑可采用地源热泵系统进行供暖空调。

	8.4.2  采用较大规模的地源热泵系统时，应符合现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的相关规定。
	8.4.2  采用较大规模的地源热泵系统时，应符合现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的相关规定。

	8.4.3 采用地埋管地源热泵系统时，冬季地埋管换热器进口水温宜高于4℃；地埋管宜采用聚乙烯管（PE80或PE40）或聚丁烯管（PB）。
	8.4.3 采用地埋管地源热泵系统时，冬季地埋管换热器进口水温宜高于4℃；地埋管宜采用聚乙烯管（PE80或PE40）或聚丁烯管（PB）。

	附录A  围护结构保温隔热构造选用
	附录A  围护结构保温隔热构造选用

	表A.0.1  严寒和寒冷地区农村居住建筑外墙保温构造形式和保温材料厚度[image: ]
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	表A.0.1  严寒和寒冷地区农村居住建筑外墙保温构造形式和保温材料厚度
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	A.0.2  夏热冬冷和夏热冬暖地区农村居住建筑自保温墙体构造形式和材料厚度，可按表A.0.2选用。
表A.0.2  夏热冬冷和夏热冬暖地区农村居住建筑自保温墙体构造形式和材料厚度
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	A.0.2  夏热冬冷、夏热冬暖和温和A区农村居住建筑自保温墙体构造形式和材料厚度，可按表A.0.2选用。
表A.0.2  夏热冬冷、夏热冬暖和温和A区农村居住建筑自保温墙体构造形式和材料厚度
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	A.0.3  夏热冬冷和夏热冬暖地区农村居住建筑外墙外保温构造形式和材料厚度，可按表A.0.3选用。
表A.0.3  夏热冬冷和夏热冬暖地区农村居住建筑外墙外保温构造形式和保温材料厚度
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	A.0.3  夏热冬冷、夏热冬暖和温和A区农村居住建筑外墙外保温构造形式和材料厚度，可按表A.0.3选用。
表A.0.3  夏热冬冷、夏热冬暖和温和A区农村居住建筑外墙外保温构造形式和保温材料厚度
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	A.0.4  夏热冬冷和夏热冬暖地区农村居住建筑外墙内保温构造形式和材料厚度，可按表A.0.4选用。
表A.0.4  夏热冬冷和夏热冬暖地区农村居住建筑外墙内保温构造形式和保温材料厚度
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	A.0.4  夏热冬冷、夏热冬暖和温和A区农村居住建筑外墙内保温构造形式和材料厚度，可按表A.0.4选用。
表A.0.4  夏热冬冷、夏热冬暖和温和A区农村居住建筑外墙内保温构造形式和保温材料厚度
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	A.0.5  夏热冬冷和夏热冬暖地区外遮阳形式及遮阳系数，可按表A.0.5选用。
注：1 有外遮阳时，遮阳系数为玻璃的遮阳系数与外遮阳的遮阳系数的乘积；
2 无外遮阳时，遮阳系数为玻璃的遮阳系数。
	A.0.5  夏热冬冷和夏热冬暖地区外遮阳形式及遮阳系数，可按表A.0.5选用。
注：1 有外遮阳时，综合太阳得热系数SHGC=透光围护结构太阳得热系数×外遮阳构件的遮阳系数；
2 无外遮阳时，综合太阳得热系数SHGC为透光围护结构太阳得热系数；
3透光围护结构太阳得热系数=玻璃太阳得热系数×（1-窗框比），外遮阳构件的遮阳系数参照本表取值。

	A.0.6  严寒和寒冷地区农村居住建筑屋面保温构造形式和保温材料厚度，可按表A.0.6选用。
表A.0.6   严寒和寒冷地区农村居住建筑屋面保温构造形式和保温材料厚度
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	A.0.6  严寒和寒冷地区农村居住建筑屋面保温构造形式和保温材料厚度，可按表A.0.6选用。
表A.0.6   严寒和寒冷地区农村居住建筑屋面保温构造形式和保温材料厚度
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	A.0.7  夏热冬冷和夏热冬暖地区农村居住建筑屋面保温构造形式和保温材料厚度，可按表A.0.7选用。
表A.0.7  夏热冬冷和夏热冬暖地区农村居住建筑屋面保温构造形式和保温材料厚度
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	A.0.7  夏热冬冷、夏热冬暖和温和A区农村居住建筑屋面保温构造形式和保温材料厚度，可按表A.0.7选用。
表A.0.7  夏热冬冷、夏热冬暖和温和A区农村居住建筑屋面保温构造形式和保温材料厚度
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