附件1
《居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》调整条文
	序号
	原条文
	调整后条文

	1
	4.3.16  建筑主要功能房间与噪声源合理分隔，声环境质量应符合下列规定：
1  主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求；
2  主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求；
3  建筑服务设备、设施的结构噪声应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求或满足现行国家标准《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337的限值要求。
	4.3.16  建筑声环境设计应符合下列规定：
1  场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并进行识别和标注；
2  外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法；
3  建筑服务设备、设施的结构噪声应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求或满足现行国家标准《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337的限值要求。

	2
	7.2.1  变配电所应靠近负荷中心，且应合理选择变压器的容量和台数；变压器应选用低损耗型，且能效值应满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052中节能评价值的要求。
	7.2.1  变配电所应靠近负荷中心，且应合理选择变压器的容量和台数；变压器应选用低损耗型，且能效值应满足现行国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052中能效等级2级要求。

	3
	7.2.5  建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。
	7.2.5  建筑各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定。

	4
	7.2.6  建筑室内照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。房间或场所的照度值高于或低于《建筑照明设计标准》第5章中规定的对应照度值时，其照明功率密度值应按比例提高或折减。
	7.2.6  建筑室内照明功率密度值应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能用利用通用规范》GB 55015的相关要求。

	5
	7.2.7  照明灯具、光源及配件应采用高效照明产品，并符合下列规定：
1  光源、镇流器及LED模块控制装置的能效应满足国家现行有关标准的节能评价值的要求；
2  灯具效率或效能应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。
	7.2.7  照明灯具、光源及配件应采用高效照明产品，并符合下列规定：
1  光源、镇流器及LED模块控制装置的能效应满足国家现行有关标准的能效等级2级要求；
2  灯具效率或效能应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定。

	6
	7.3.1  建筑照明应符合下列规定：
1  人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类照明产品；
2  选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的规定。
	7.3.1  人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。

	7
	7.3.2  建筑室内照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值。房间或场所的照度值高于或低于《建筑照明设计标准》第5章中规定的对应照度值时，其照明功率密度值应按比例提高或折减。
	7.3.2  建筑室内照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的目标值。房间或场所的照度值高于或低于《建筑照明设计标准》GB/T 50034中规定的对应照度值时，其照明功率密度值应按比例提高或折减。


	8
	9.2.3  采取措施降低热岛强度，并应至少满足1项规定：
1  场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例≥40%；
2  场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4或设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%；
3  东、南、西向墙面合理设置绿化，绿化覆盖率达到10%。
	9.2.3  采取措施降低热岛强度，并应至少满足1项规定：
1  场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例≥40%；
2  场地中处于建筑阴影区外的机动车道设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%；
3  东、南、西向墙面合理设置绿化，绿化覆盖率达到10%。



